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REPUBLIQUE FRANGAISE

PREFET du GERS

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Senvice Eau et Risques

ARRETE PREFECTORAL n° 32-2017-09-05-001 portant
prescriptions spécifiques a déclaration relatives & un plan d’eau

COMMUNE DE MAURENS

Le préfet du GERS
Chevalier de la Légion d'Honneur

Vu le code de I'environnement ;

VU le code Civil ;

Vu le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux régles applicables aux ouvrages construits ou aménagés
en vue de prévenir les inondations et aux régles de sdreté des ouvrages hydrauliques ;

Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Adour-Garonne ;

Vu larrété ministériel du 27 aolt 1999 fixant les prescriptions générales applicables aux opérations de
création de plans d'eau soumises a déclaration en application du code de 'environnement et relevant de la
rubrique 3.2.3.0 (2°) de la nomenclature ;

Vu l'arrété ministériel du 21 mai 2010 définissant I'échelle de gravité des événements ou évolutions
concernant un barrage ou une digue ou leur exploitation et susceptibles de mettre en cause la sécurité des
personnes et des biens et précisant les modalités de leur déclaration ;

VU le dossier technique déposé le 14 avril 2017, complété le 04 ao(t 2017, au Service de IEau et des
Risques de la Direction Départementale des Territoires, portant sur les travaux de création d'un plan d'eau

situe sur ia commune de MAURENS, produit par la Chambre d'Agriculture du Gers missionnée par M.
|LOUBENS Jean Daniel, enregistré sous le numéro 32-2017-00118 :

Vu Favis du setvice Eau et Risques de’la Direction Départementale des Territoires en date du 11 aoGt 2017
refatif & la création d'un plan d’eau ;

Vi l'avis de I'Organisme Unique de Gestion Collective Neste et Riviéres de Gascogne ;

Considérant que pour une hauteur de 5,00 m et un volume de 27 000 m?, le plan d’eau n'est pas soumis aux
dispositions relatives a la sécurité et a la slreté des ouvrages hydrauliques autorisés ou déclarés, en
application des articles R.214-118 et suivants du code de I'environnement ;

Considérant que ce projet a pris suffisamment en compte les impacts prévisibles sur I'environnement et que le
pétitionnaire s'est engagé & mettre en ceuvre les mesures qui permettront de réduire ou de compenser les

inconvénients générés ;
Considérant que les prescriptions du présent arrété permettent de garantir une gestion globale et équilibrée
de la ressource en eau ;

Considérant que le pétitionnaire n'a pas émis d'observation sur le projet d'arrété qui lui a été soumis par
courrier du 11 aolit 2017 ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires ;
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ARRETE

TITRE 1. OBJET DE L'ARRETE

Article 1. Titulafre de I'autorisation

Il est donné acte & Monsieur LOUBENS Jean-Daniel de sa déclaration en application de 'article L 214-3 du
code de l'environnement, sous réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants, sans préjudice des
arrétes ministériels portant prescriptions générales sus-visés, concernant la création d'un plan d'eau situé au
lieu-dit « A la Bourdette » sur la commune de MAURENS.

Le pétitionnaire, Monsieur LOUBENS Jean-Daniel, est dénommé ci-aprés « I'exploitant ».

Les ouvrages constitutifs & ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations soumises &
déclaration au titre de larticle L 214-3 du code de I'environnement. Les rubriques de la nomenclature du code
de I'environnement concernées sont les suivantes :

Rubrique Intitulé Régime | Arrétés de prescriptions
générales
correspondant

Pians d'eau, permanents ou non :
3.2.3.0 |1° Dont la superficie est supérieure ou égale & 3 ha (A) Déclaration | Arrété du 27 aolt 1999
2° Dont la superficie est supérieure & 0,1 ha mais inférieure & 3 ha (D)

Article 2. Caractéristiques des ouvrages

Localisation du plan d'eau
parcelles cadastrales, MAURENS .........cc...ccovunnnn.. AR7, ARS8, AR60, AR66, AR67
Retenue
tYPE de DAITAGE.........corrcrrerererrerireersseesesisissiisiennees | eeeeeeserresns Remblai en terre homogéne
coordonnées en Lambert !l (RGF93) du centre du
barrage :
X: 529 290 m
Y 6278642 m
volume d'eau de A TBIENUE ©....cvvc e | seeeeressesessessssseeeesssessesssesssens 27 000 m?
surface de la retenue au NIVEaU NOMIA) ...oiveeieiee | sovveeeeeeeesee e esreseseseenns 12780 m?
longUEUr du Darrage €N CrBLE ©.....ceeccivecieiiieens | seeresesersseseeseesesessesseseesesssssessens 169 m
largeur du Darrage €N CrEIE &u...uucmernmmreimniires | soresssesssssesesssesssrsessssessessssssssessses 4m
hauteur du barrage au-dessus du teITain NAIUE i, | ceeeeeeeeeeeeeesreresrsseesiesses s sssene 5m
COtE CrEte OU DAITAGE w......cviivercecsisieeeecsvnieneees | sveveeesessssessssssessesstsesenens 182,50 m NGF
fruit du parement amont (HV) ..o | covrseeeeeesmssesssesseseseessessoesesosssssssens 31
fruit du parement AVal (HV) i......ovveorcovmmmrriinisiiens | sevvesesesssessasessemsesssssesssssesssssssesns 2,511
distance pied de barrage — haut de la BErge. ... | oo sercesrecee s eeseeeeerne s, 10m
Arainage reMbIai ©....c.u.covevvrinrr s | corversseesesseseessessesssessssesssssessesseeeens non
DASSIN VEISAML ©.......conrcrsissncessimmssrssssnesesoninssiinsssss | seveeeesersesessesessesssseessessaseessmsens 51,30 ha
Evacuateur de crue
tYPE EVACUALEUL :....ooceovvercrceseecrsesessses e seesee s e dalle et béche d’ancrage en béton sous le
radier et sur les c6tés
JAIGEUN ©vvvrvescevscsisscrsccesnes st srrssssssessenns | sbsisss s sesssssssereesssssseseessessesssaesson 2,00 m
RAUIBUL :u...evceisns s sresseen s isses st serseesessns | sbsssssnseeseesssesseseeseseetssesmseesonsessesesssens 1,20 m
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FEVANCNE SUMIBS PHE :......ooviviiiniiinnicieiveseiriies | soeeeseeeecssssssssserssnsssssssssssssssssesesessseses 0,40 m
cOte de avaloir (PEN) i ieeerecverresierenenies | cevvnarssissesiessssisssssssssessessessessraseas 181,30 m
COUTSIET Luuvriusissssrsunessressnssssssssassssosssisssssessessssrsansasssss | sssestsinssstssssbmssssesaseseessesaessenssresssness en terre
BIGBUN oot st rssssenenssnrssssssnnsees | sistisssssssnssseisssasssssnseassassssnss seanssasasens 200m
PIOTONABU ©11iruiievces e e seenssrrinnes | ieesresesesssib s ssss s ssss st seeseseseeees 1,00m
PENLE ABS MUIS IAIEIAUX :.......cvverierierissrmserenrsssins | sereserssssseaseseeesesistsssesssnsensessssesesasssesees 21
IONQUELT TOLAIE ©....v.eceeversrrisesissssssesssneesesseinss | crsrimssesseessessessestessesssssesseesesesesssesssnens 20m
Ouvrage de vidange

diametre de Ja coNAUILE, FONEE ©.......cccorreemrrivririminninns | e ssssesssssenensssssess s sesesseens 150 mm
IDNGUBUE ©utiuseeevererisessereess et sssrss s tssstssseses | sissbsesbaisssssssssssssesstssessastesssesseasessessssssane 36m
L L PPN (U aval

Débit réservé
débit minimum en pied de DAIMAGE i....u.eiirieisisiees [ remerssiersieeeeeeesesseresseeseseesesssssresssssss 0,21s

Remplissage
alimentation du plan Q' aU «...........oeeeeereercnmnenririrns | e eessssesss s par ruisseflement
remplissage COMPIEMENTAINE :......c.cviveecrereceeeriivesnsens | vereceeeeessssesesesersssseeeserseerseseseres non concerné

Les dispositions techniques ci-dessus relatives a Févacuateur de crue et au corps du barrage correspondent
au dimensionnement communiqué par le pétitionnaire dans le dossier. La compatibilité de ces caractéristiques
techniques avec la protection des biens et des personnes en aval de I'ouvrage reste sous la responsabilité de
I'exploitant.

Article 2.1. Systéme d'évacuation des crues
Le systéme d'évacuation des crues est constitué :

o d'un évacuateur de crue dimensionné pour une crue d'occurrence centennale (2,00 m de large et
1,20 m de haut) en béton avec béche d'ancrage sous le radier et sur les cotés. La dalle en béton
est & [a cOte 181,30 m NGF.

o d'un coursier aménagé en terre, de 1,00 m de profondeur et 2,00 m de large sur 20 m de long. Ce
coursier permet I'évacuation des eaux sans entrainer des érosions préjudiciables & la sécurité de
celui-ci. Il est maintenu pleinement opérationnel et réguliérement surveillé.

L'évacuateur de crue et le coursier sont disposés comme présenté au dossier de demande.

Article 2.2. Canalisation de vidange, vidange rapide de la retenue

La canalisation de vidange est en fonte coulée en pleine fouille. Elle est équipée d'une vanne d'obturation
manceuvrable, sur sa partie aval. Ce dispositif peut &tre adapté, sur la base de propositions techniques
étayées sous réserve d'en informer au préalable le service Eau et Risques de la Direction Départementale
des Territoires.

La vidange rapide permet de diminuer de moitié la poussée sur le parement amont du barrage en moins de
10 jours tout en garantissant la stabilité du barrage (maftrise des vitesses de décente du plan d'eau).

Un accés sécurisé au poste de commande des vannes est garanti en tout temps.
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TITRE 2. PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA SECURITE DES OUVRAGES
HYDRAULIQUES

Article 3. Responsabilité

Le responsable du barrage au titre de la sécurité des ouvrages hydraulique est 'exploitant.

Le présent titre instaure les obligations du responsable quant & la sécurité, notamment en termes de mesures
de surveiflance, d'inspection et d’entretien de 'ouvrage.

Le responsable surveille et entretient l'ouvrage et ses dépendances. Il peut confier la surveiliance et (ou)
l'entretien de F'ouvrage & un mandataire. Une convention devra préciser les obligations des parties en matiére
de suivi,

En application du décret n°® 2015-526 du 12 mai 2015 sus-visé, le suivi et I'instruction relative a la sécurité des
ouvrages hydrauliques ne relévent pas de la compétence des services de 'Etat.

Article 4. Entretien et surveillance de 'ouvrage

Il appartient au responsable de I'ouvrage de s'assurer, & ses frais, de la conservation et du maintien des
ouvrages dans un bon état de service. L'entretien de la végétation est notamment effectuée & une fréquence
au moins annuelle.

En particulier, il est tenu de mettre en place un dispositif de surveillance. Cette surveillance peut, en tant que
de besoin, étre accompagnée d'une auscultation du barrage (relevés topographique de la créte et des
évacuateurs de crues ; mesures périodiques de débit des drains simultanément & la mesure de la cote de la
retenue). Ce dispositif a pour but de connaltre aussitdt que possible tous les incidents qui affecteraient la vie
de louvrage de maniére & parer & leurs conséquences dangereuses, de découvrir tous les symptémes de
vieilissement ou d'affaiblissement de maniére & prévenir leur aggravation, de vérifier le bon fonctionnement
de tous les organes essentiels d'exploitation et de vidange afin de pouvoir s'assurer de feur bon
fonctionnement en cas de besain,

Article 5. Les consignes de surveillance de I'ouvrage en toute circonstance et d'exploitation en
crue

Les consignes écrites de l'ouvrage figurant au dossier diinstruction ayant abouti au présent arrété, sont, au
besoin, actualisées en fonction des éléments relatifs a ia construction du barrage.

Ces consignes fixent les instructions de surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances ainsi que celles
concernant son exploitation en période de crue. Elles précisent notamment le contenu des vérifications et
examens liés au bon fonctionnement des organes de sécurité.

Ces consignes ainsi que toutes mises & jour ou modifications de ces consignes sont tenues a la disposition du
Service en charge de la police de I'eau.

Article 6. Visites de surveillance et rapports de surveillance

Le responsable est tenu de metire en place un dispositif de surveillance et d’entretien adapté a la nature et
aux dimensions de I'ouvrage.
A ce titre, le responsable :

organise des visites de surveillance réguliéres (au moins timestrielles) et des visites consécutives a

des €vénements particuliers, selon des modalités définies par les consignes écrites. Ces visites
portent notamment sur le contrdle de la végétation, I'entretien des accés et la vérification du bon
fonctionnement des organes de sécurité ;
tient a la disposition du Service en charge de la police de I'eau les documents établis lors de la
surveillance de l'ouvrage, comportant les renseignements synthétiques définis par les consignes
écrites.
Les visites de surveillance spécifiques diligentées aprés chague événement météorologique exceptionnel
(forte précipitation) ou autres événements particuliers indiqués dans les consignes donnent lieu & un compte
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rendu détaillé qui est intégré au registre du barrage et transmis au Service en charge de la police de l'eau
dans le mois suivant I'événement.

Article 7. Déclaration des événements

L'exploitant est tenu de déclarer au préfet dés qu'il en a connaissance, les accidents, incidents ou tout
evénement ou évolution concernant f'ouvrage ou son exploitation, faisant l'objet de la présente autorisation
qui sont de nature & porter atteinte aux intéréts mentionnés & l'article L 211-1 du code de Fenvironnement ou
mettant en cause ou susceptible de metire en cause, la sécurité des personnes ou des biens.

Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, Pexploitant devra prendre ou faire prendre toutes
dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l'incident ou accident, pour évaluer ses conséguences
et y remédier.

L'exploitant demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence de I'activité ou de
lexécution des travaux et de I'aménagement.

Toute déclaration d'un tel événement est accompagnée d'une proposition de classification selon le niveau de
gravité, en référence a l'arrété ministériel du 21 mai 2010 sus-visé déiinissant Péchelie de gravité des

événements ou évolutions mentionnée au premier alinéa.
En fonction du niveau de la gravité qu'il constate, le Préfet peut demander au responsable un rapport sur
I'événement constaté,

Article 8. Dossier du barrage - registre du barrage - transmission des informations

Article 8.1. Le dossier de I'ouvrage

Dés la fin de la premiére mise en eau de la retenue, le responsable constitue et tient & jour un dossier
contenant :

a) tous les documents relatifs & l'ouvrage permettant d'avoir une connaissance la plus compléte possible
de sa configuration exacte, de sa fondation, de ses ouvrages annexes, de son environnement
hydrologique, géomarphologique et géologique ainsi que de son exploitation depuis sa mise en
service.

Ce dossier comprend notamment
o les documents administratifs reiatifs & l'ouvrage ;
les documents relatifs a la situation de 'ouvrage ;

o les documents relatifs a la construction de l'ouvrage ;

o les documents relatifs aux travaux ou interventions sur I'ouvrage |

o les documents relatifs & la description technique de l'ouvrage ;

o les documents relatifs & la surveillance et a l'exploitation de l'ouvrage ;

o les documents relatifs au suivi de l'ouvrage. Ceux-ci seront réunis au fur et & mesure de leur
production.

b) une description de l'organisation mise en place pour assurer 'exploitation de Fouvrage, son entretien
et sa surveillance en toutes circonstances.

(o]

Article 8.2. Registre du barrage

Dés la mise en service de l'ouvrage, le responsable constitue et tient a jour un registre dit « REGISTRE DU
BARRAGE »,

Dans ce registre, le responsable inscrit, au fur et & mesure et avec indication des dates, les principaux
renseignements relatifs aux travaux, a 'exploitation, & la surveillance, A Pentretien de Fouvrage et de son
dispositif d'auscultation, aux conditions météorologiques et hydrologiques et & Ienvironnement de I'ouvrage.
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Article 8.3. Mise & disposition et actualisation du dossier du barrage, du registre et des
consignes

Un exemplaire de ce dossier du barrage est obligatoirement conservé sur support papier.

Le dossier, le registre ainsi qu'un exemplaire des consignes écrites sont conservés dans un endroit
permettant leur accés et leur utilisation en toutes circonstances et tenus & la disposition du Service en charge

de la police de I'eau.
Article 9. Modalité d’exploitation

Article 9.1. Consigne d'exploitation

Le niveau d’'exploitation normale de l'eau dans la retenue est fixé & 181,30 m NGF.

L'exploitation de l'ouvrage par le responsable est conforme aux consignes de surveillance et d'exploitation en
crue produites, tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrété.

Lors des opérations de restitution, 'exploitant assure une progressivité de l'augmentation du débit de nature &
assurer la sécurité des activités a l'aval de l'ouvrage.

Le responsable établit au besoin une consigne d'exploitation spécifique.

Article 9.2. Accés au barrage

Par mesure de sécurité, l'accés au barrage et aux ouvrages situés a laval de celui-ci dans la limite de la
propriété de l'exploitant de 'ouvrage, est strictement interdit aux tiers.

En aucun cas il n'est permis aux tiers de transiter sur les parements du barrage.

L'exploitant assure par tous moyens appropriés la mise en sécurité de I'ouvrage et de ses organes de
manceuvre au regard de la fréquentation par le public.

TITRE 3. PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUES - USAGES

Article 10. Débit minimum
Pendant le remplissage de la retenue l'ouvrage est géré de sorte A laisser s’écouler, en tout temps, A l'aval de
la conduite de restitution, un débit minimal.

Le débit minimal est fixé au dixiéme du module (déhit moyen interannuel considéré au point de prélévement),
seion les informations disponibles par les services de I'Etat, soit 0,2 llitres/seconde, sauf lorsque le débit 2
Famont de la retenue est lui-méme inférieur & ce débit. Dans ce cas, le débit amont est restitué a 'aval dans

sa totalité.

Le contrble du débit minimal sera assuré par un dispositif approprié et visible & f'aval de la conduite de
restitution ou de la prise d'eau pour dérivation (ex .grille de correspondance hauteur / débit d'eau, orifice
calibré, etc). Le pétitionnaire dispose d'un délai de 2 mois aprés notification du présent arrété pour
transmetre au service en charge de la police de I'eau la description du systéme et ses modalités de lecture.

Les informations sur ces valeurs de débit seront disponibles et accessibles aux services en charge de la
police de 'eau & tout moment.

Article 11. Prélévement
Les prelevements pour lirrigation ne sont pas autorisés par le présent arrété. Les demandes d'autorisation
correspondantes seront sollicitées auprés de I'Organisme Unique de Gestion Collective “Neste et Riviéres de
Gascogne” territorialement compétent.

Article 12. Préservation du patrimoine piscicole

En vue de la préservation des milieux aquatiques et la protection du patrimoine piscicole, il est interdit -

- de jeter, déverser ou laisser s'écouler dans le plan d'eau des substances quelconques dont I'action
ou les réactions détruisent le poisson, nuisent & sa nutrition, & sa reproduction ou & sa valeur
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d'introduire dans le plan d’eau des poissons appartenant & des espéces susceptibles de provoquer
des déséquilibres biologiques,

- d'introduire dans le plan d'eau, pour empoissonnement ou alevinage, des poissons qui ne
proviennent pas de pisciculture ou d'aquaculture agréées.

Article 13. Vidange

La vidange du plan d’eau par pompage vers le milieu hydraulique superficiel, hors vidange au titre de la
sécurité, n'est pas autorisée.

Article 14. Mesure d’évitement de réduction et de compensation

Une bande tampon de 10 m de large minimum, & partir de la surface en eau est maintenue.
La mare en amont du lac, située sur la parcelle AR60, est conservée en I'état.

TITRE 4. DISPOSITIONS GENERALES

Article 14, Conformité au dossier et modifications

Toutes modifications apportées aux ouvrages, installations, & leur mode d'utilisation, & la réalisation des
travaux ou a l'ameénagement en résultant, a I'exercice des activités ou & leur voisinage et entrainant un
changement notable doit étre porté, avec tous les éléments d'appréciation et avant réalisation, a la
connaissance du préfet.

Le préfet pourra considérer qu'un écart entre les ouvrages autorisés et les projets de modification ne constitue
pas un défaut de conformité si le responsable de 'ouvrage apporte la preuve que cet écart ne présente pas
d'inconvénients significatifs pour les intéréts visés A l'article L.211-1 du Code de I'environnement.

Si le petitionnaire veut obtenir la modification de certaines des prescriptions spécifiques applicables &
nstallation, il en fait la demande au préfet, qui statue alors par arété.

Le silence gardé par I'administration pendant plus de trois mois sur la demande du déclarant vaut décision de
rejet.

Article 15. Police des eaux - situation de crise

Le pétitionnaire est tenu de se conformer & tous les réglements, existants ou & venir sans indemnité ou
dédommagement de I'Etat, sur la police, le mode de distribution et le partage des eaux, et notamment aux
conditions de limitation ou de suspension provisoire des usages de I'eau pour faire face & une menace ou aux
conséquences d'accidents, de sécheresse ou & un risque de pénurie.

Article 16. Cession et cessation d’exploitation de 'ouvrage

En cas de transfert de tout ou partie de la responsabilité de l'ouvrage visé & l'article 1 & une personne autre
que celles qui bénéficient du présent arrété, le nouveau responsable doit en faire la déclaration au Service de

l'eau de la DDT dans les trois mois qui suivent la prise en charge de l'ouvrage.

La cession de la présente autorisation ne peut étre réalisée que conjointement avec le transfert de la propriété
fonciére supportant les ouvrages et, réciproquement le transfert de la propriété fonciére impligue le transfert
du bénéfice de la présente autorisation.

Article 17. Caractére de I'autorisation

Lautorisation est accordée & titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de I'Etat exercant ses
pouvoirs de police.

Faute par I'exploitant de se conformer dans le délai fixé aux dispositions prescrites, administration pourra
prononcer la déchéance de la présente autorisation, et prendre les mesures nécessaires pour faire disparaitre
aux frais de I'exploitant tout dommage provenant de leur fait, ou pour prévenir ces dommages dans Fintérét de
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Fenvironnement, de la sécurité et de la santé publique, sans préjudice de P'application des dispositions
penales relatives aux contraventions au code de I'environnement.

Il en est de méme dans le cas od, aprés s'étre conformé aux dispositions prescrites, Fexploitant changerait
ensuite I'état des lieux fixé par la présente autorisation, sans y étre préalablement autorisé, ou s'il ne
maintenait pas constamment les installations en état normal de bon fonctionnement.

Article 18. Contréles et sanctions

Les agents chargés de la police de f'eau et des milieux aquatiques ont libre accés, & tout moment, aux
installations, ouvrages, travaux ou activités autorisés par la présente autorisation, dans les conditions fixées
par le code de 'environnement. lls pourront demander communication de toute pice utile au contréle de la
bonne exécution du présent arrété.

En cas de non-respect des dispositions du présent arrété, Fexploitant est passible des sanctions
administratives prévues par les articles L.171-8 et suivants du code de l'environnement, ainsi que des
sanctions pénales prévues par les articles L.173-3 et suivants et R. 216-12 du méme code.

Article 19. Début et fin des travaux - Mise en service

Le pétitionnaire doit informer le service de police de I'eau instructeur du présent dossier des dates de
démarrage et de fin des travaux ainsi que de la date de mise en service de l'installation.

Article 20, Plan de récolement

A lissue des travaux le pétitionnaire établit & ses frais un plan de récolement des ouvrages exécutés. Un
exemplaire de ce document est transmis, préalablement & la mise en eau, au service en charge de la police
de l'eau, un autre est joint au dossier de 'ouvrage.

Article 21. Droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 22. Autres réglementations

Le présent arété ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou dobtenir les
autorisations requises par d'autres réglementations.

Article 23. Indemnité

L'exploitant ne pourra prétendre & aucune indemnité ni & un dédommagement quelconque si, & quelque
époque que ce soit, 'Administration reconnait nécessaire de prendre dans I'intérét de la gestion équilibrée de
la ressource en eau, de la sécurité ou de la salubrité publique des mesures qui le privent d'une maniére
temporaire ou définitive, de tout ou partie des avantages résultant du présent réglement, tous droits antérieurs

réservés.

Article 24. Publication et information des tiers
Une copie du présent arrété sera transmise a la mairie de la commune de MAURENS, pour affichage pendant
une durée minimale d'un mois et sera tenue  la disposition du public.
Ces informations seront mises & disposition du public sur le site Internet départemental de I'Etat pendant une
durée d’au moins 6 mois,

Article 25. Voies et délais de recours

Le présent arrété est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent,
conformément & l'article R. 514-3-1 du code de 'environnement :

par les tiers dans un délai d'un an & compter de la publication ou de I'affichage en mairie prévu au
R.214-37 du code de I'environnement. Toutefois, si la mise en service de linstallation n'est pas
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intervenue six mois aprés la publication ou I'affichage du présent arrété, le délai de recours continue
jusqu'a I'expiration d'une période de six mois aprés cette mise en service ;
+  par le pétitionnaire dans un délai de deux mois & compter de la date 4 laquelle le présent arrété lui a
été notifié.
Dans le méme délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par
Fadministration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de
rejet de cette demande conformément a article R. 421-2 du code de justice administrative.

Article 26. Exécution

-+ M. le Secrétaire Général de la préfecture,

M. le Maire de la commune de MAURENS,

M. le Directeur Départemental des Territoires,

M. le Directeur Regional de IEnvironnement, de I'Aménagement et du Logement de 'Occitanie
M. le Chef du service départemental de I'Agence Frangaise pour la Biodiversité,

M. le Chef du service départemental de I'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage,
M. le Commandant du Groupement de gendarmerie du Gers,

sont chargés, chacun en ce qui le concemne, de l'exécution du présent arrété.

Fait a Auch, le 05 septembre 2017
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