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La desserte et l’accessibilité par une voie « engin » doit permettre la circulation et la mise en œuvre des 
moyens de lutte contre l’incendie de telle sorte que l’entrée principale d’une construction soit située à 60 
mètres au plus de cette voie dans les conditions les plus défavorables. Toutefois ces dispositions peuvent 
être aggravées en fonction de la règlementation applicable à la construction.  
 
Dans le cas où la voie « engin » ne peut pas être abordée dans les 2 sens de circulation à partir de la voie 
publique, il est recommandé de créer une plateforme de retournement pour les véhicules de lutte contre 
l’incendie du type poids-lourd. Les aires de retournement facilitent la mise en œuvre et le repli éventuel des 
moyens des Sapeurs-Pompiers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


